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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Tucholi
89-500 Tuchola, P1. Wolnosci 23
tel. (052) 33 42 021

PROTOKOL KONTROLI Nr N.HK-182-37/17
Gostycyn, 20.04.2017r.

{migjscowosC 1 data)
przeprowadzonej przez
Marek Kuligowski, Sekcja N.HK, nr up. 182/17
Natalia Szyngwelska, Sekcja N.HK, nr up. 183/17
(imie i nazwisko, komdrka organizacyjna, nr upowaznienia do wykonywania czynnosci kontrolnych)
Pracownika (-6w) upowaznionego (-ych) przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Samtarnego w Tuchoh
(nazwa organu Panstwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrole przeprowadzono na podstawie art. 1 1 art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 1.
o Paastwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 1412 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 67 §
1 oraz art. 68 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. 22016, poz. 23 z pdzn. zm.)

. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO PODMIOTU
1. Podmiot kontrolowany
Przedsiebiorstwo Ustugowo-Handlowe ,,Kamionka” Sp. z 0.0, ul. Ustugowa 2, 89-520
Gostycyn
(pelna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)
2. Informacja dotyczaca kontrolowanego obiektu
Stacja uzdatniania wody w Pile
(petna nazwa/adres/telefon/faks/poczia elektroniczna/rodzaj prowadzonej dziatalnosci)
3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagan
Wiestawa Blach — Prezes PUH , Kamionka” Sp. z 0.0.
(imig i nazwisko/petna nazwa (imwestor/organ zalozycielski/w przypadku  spotki  cywilnej
wymienic¢ wszystkich wspolnikéw))
ul. Ustugowa 2, 89-520 Gostycyn
(adres zamieszhkania/siedziby (w przypadiu spotki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich
wspolnikow/telefon/faks/poczia elektroniczna))
4. NIP/REGON/PKD — odpowiednio 5610001299 / 002525497
5. Osoba kierujgca podmiotem kontrolowanym:
Wiestawa Blach - Prezes
(imig i nazwisko/stanowisko)
8. Osoba upowazniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu™
Nie dotyczy
(imig i nazwisko/stanowisko/dane upowazniajgeego/data wydania upowaznienia/nr)
7. Inne osoby, w obecnosci ktorych przeprowadzono kontrole™
Nie dotyczy
(imie i nazwisko/stanowisko/inne)

. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLI

. Data i godzina rozpoczecia kontroli 20.04.2017r. godz. 11:00

Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 04.04.2017r.
Przyczyna odstgpienia od zawiadomienia: nie dotyczy

. Data i godzina zakohczenia kontroli 20.04.2017r. godz. 12:00

. Czas kontroli obszaru, w ktérym stwierdzono nieprawidtowosci* nie dotyczy
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Przestrzeganie wymagan higienicznych i zdrowotnych dotyczacych utrzymania nalezytego stanu
higienicznego obiektu w szczegdlnoéci dziatan zapobiegawczych i przeciwepidemicznych w
zakresie choréb zakaznych oraz sprawdzenie przestrzegania zapisow ustawy o ochronie zdrowia
przed nastepstwami uzywania tytoniu i wyrobow tytoniowych z dnia 9 listopada 19957 (t ;. Dz U. z 2015r.

poz. 298 z poin. zm. L.

7. Wyposazenie uzyte podczas kontroli* nie dotyczy
(nazwa wyposazenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano probki do badan laboratoryjnych™*
— nr 1 nazwa protokotu/éw™ nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dzwieku lub obrazu* nie dotyczy

10. Korzystano® z wynikOw badan i1 pomiaréw nie dotyczy

1. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
e Umowa na odbiér odpadow komunalnych

e Pozwolenie wodnoprawne
12. Wykaz dokumentéw zataczonych do protokotu kontroli* up. PPIS w Tucholi nr 182/17 1

183/17
13. Podczas kontroli wypelniono formularze kontroli — nr nie dotyczy

1. WYNIKI KONTROLI
1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne

informacje istotne dla ustalen kontroli
Nie toczy sie postepowanie administracyjne i egzekucyjne z ramienia PPIS w Tucholi.
2 Informacje istotne dla ustalen kontroli np. stwierdzenia dotyczace stanu technicznego
podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego
Wodociag posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na szczegdlne korzystanie z wod.
Dobowa produkcja wody waha si¢ w granicach ok. 11 m°/d. Wodociag zasila w wode ok 130
0s6b. Ostatnia ocena wody wystawiona przez PPIS w Tucholi — jakos¢ wody odpowiadala
wymaganiom rozporzadzenia. Obiekt usytuowany na granicy wsi. Wyznaczona strefa
bezposredniej ochrony. Teren stacji ogrodzony zabezpieczony przed dostepem 0séb trzecich.
Widoczne znaki informujace o ujeciu wody pitnej. Stacja zasilana z ujecia podziemnego (1
studnia) do gromadzenia wody zbiornik wiezowy. Prowadzony jest nadzor laboratoryjny nad
jakoécig wody zgodnie z harmonogramem, uzgodnionym z PPIS w Tucholi Oznaczenia
orzadzeniem. Wyznaczone i opisane punkty monitoringowe do
k i na sieci wodociagowej. Wody opadowe odprowadzane
higieniczny ujecia jak i obiektu nie budzi
biorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z
-techniczny nie budzi

parametrow zgodnie z rozp
poboru wody na terenie stacji ja
splywem powierzchniowym Stan sanitarno —
zastrzezen. Odpady komunalne odbierane przez Przedsig
0.0, odpady gromadzone w koszach i kontenerach. Stan sanitarno
zastrzezen.

Nieprawidtowos$ci stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisow prawnych, ktore
naruszono™® nie dotyczy

4. Dorazne zalecenia, uwagi i wnioski® nie dotyczy

3.

IV.UWAGI I ZASTRZEZENIA OSOB UCZESTNICZACYCH W KONTROLI
Oméwiono wyniki kontroli, dokonano/—nie—dekenane wpisu do ksigzki kontroli/dziennika

1.
budeowy™*

2 Waiesione/nie wniesiono®* uwag i zastrzezen do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki 1 uzupelnienia do protokohu - aaniesiono/nie
NANIESIONO™ ™

(podac: numer strony protokotu, okreslenia lub wyrazy bledne i te, kidre je zastepujq)
4. Za stwierdzone nieprawidlowo$ci wymienione w protokole w czesci T pkt 3 Iit...

nalozono/natozene** grzywne w drodze mandatu karnego na

nie

(imie i nazwisko/stanowisko)
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w wysokoScl. ... SIOWRIIC
(nr mandaty kKGrnego) ... ... .
{(podstawa prawna) ... ...
S. Upowaznienie do nakiadama grzyw1en W drodze mandatu karnego nr 2/ 17 z 30 12 2016r 1 IO/‘ 17
z 16.03.2017r.
wydane przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi
(nazwa organu Panstwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana zostata pouczona o prawie odmowy przyjecia mandatu.
7 tego prawa skerzystata/nie skorzystata™™
7. Dane osoby odmawiajacej przyjecia mandatu
Nie dotyczy
(imig i nazwisko/adres)
8. Protokol zostat sporzgdzony w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach
9. Z trescig protokolu kontroli zapoznano si¢/nie-zapeznane-sig **
10. W przypadku odmowy podpisania protokolu nalezy wpisa¢ powod odmowy podpisania

protokotu

(hrunainyi
{ysient

{(czytelny podpis imntro!zg]qcego (-ych)

V. P{)TWIERBZENEE GEBIORU PROTOKOLD EBIORST
e v m) w dniu 20.04. 2@]?%%%%;”‘ 4 RSTWO

Fotale %wwm

NET A AT o
KAMIONEKA” sp. zon.

89-520 GOZ" ?'"f”\f .
tel. (52) 3348058, 32 ; fe
NIFP B81-000- ?2 9%9

W trakcie kontroli weykorzystane/nie wykorzystano formularze
kontroli* ™. ... ..
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doreczenia niniejszego protokotu kontroli mogq zostac
zgloszone zastrzezenia do ustalen stanu faktycznego..
Wyniki kontroli dotyczq warunkéw skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu

trwania kontroli.
Strona na kazdym etapie postgpowania ma prawo wglgdu w dokumentacje w siedzibie

wilasciwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej nalezy wpisac ,,nie dotyczy”
** piewlasciwe skresli¢




g PREE&S!EE! ORSTWO Laboratorium Analityczne

,/,
ul. Swiecka 96A, 89-500 TUCHOLA

P . K K GM UNA Lﬁj E tel./fax; 052 33 43184 .e-mail: laboratorium@pk.tuchoia.pi P ——

w TUCHOLI 8p. z 0.0, AKREDYTACH

SPRAWOZDANIE Z BADANNR: S 1222 12016 AB 1047
\\\\\liil/,l/
N AN
Zieceniodawca: PUH "Kamionka” $p. z 0.0. %,; N \\3:

ul. Ustugowa 2
898-520 Gostycyn

Podstawa realizacji. Ziecenie nr 9 /2018 Rodzaj prébki/Miejsce pobrania

Probkobiorca: woda surowa
Przedstawm'lel Lgborator’lun? - M.Kuligowski SUW Pita - kran w stacji

Numer karty pobierania  prébki: KW: 863 /16

Pobér probek zgodnie z norma: Stan prébki: nie budzi zastrzezen

PN-ISO 5667-5:2003 (A), PN-EN SO 19458:2007(A) .
Temp prébki przy poborze: 11,0 °C

Data, godz. pobrania probki 10.10.2016 11.00
Data, godz. przyjecia probki 10.10.2016 12.00
Data zakoniczenia badania 12.10.2016
Data sporzadzenia sprawozdania 24.10.2016
Numer laboratoryjny prébki 1857/W/16
Wartos¢
ldentyfikacja metody dopuszczalna
zai badani Jednostka iki i b
Rodzaj badania A-metoda akredytowana Whyniki analiz )

N - metoda nieakredytowana Niepewno$¢
ZELAZO OGOLNE A |PN-ISO 6332:2001p.7.1.1 ugfl 1810 + 238

PB-02 ed 03 z dn 22.10.2015 w
MANGAN A oparciu o test firmy Hach Lange 8148 Ha 92 £
AZOTANY A [PN-82/C-04578/08 @ mghl < 0,20
CO;CB)ECNOSC 1 LICZBA BAKTERIH GRUPY A IPN-EN 150 9308-1:2014 ik /100ml o
OBECNOSC | LICZBA ESCHERICHIACOLI | A |PN-EN [SO 9308-1:2014 j1k./100mi 0
OBECNOSC | LICZBA ENTEROKOKOW . .
KALOWYCH A IPN-EN iSO 7899-2:2004 j-tk./100mi 0

b
. . . ] i
Autoryzuje: Zatwierdzit/a: mgr inz. J.Nowak (Kierownik Laboratorium)
Uwagi:
) Warto$é a - $ na pod fie: nie dotyczy
Wszystiie wyniki analiz odnosza sig wylacznie do badanych probek Jesli nie okreslono inaczej podana nxepewnosc pomlaru ktora StanOWI iep $¢ 1t przy poziomie uinodci 95% i wspdlezynniku rozszerzenia k=2.W
sytuacji gdy probki me 53 pobi przez L to wyniku nie lednia stapu p probki. do interp ji wynikéw analiz, a nie um!eszczone w ,Sprawozdaniu z badan” sg fatwo
v l is z badar” stanoy graing cakoss | moze byé wykorzystywane | kopiowane jedynie w caloSel. Kopiowanle ozg$ jowe jest dor po L j zgody Laboratorium. Od
momentu otrzymania ,Sprawozdania z badafi” Kiient ma 14 dni na zlozenie skargi. Data przyjecia probki jest jednoznaczna z data rozposzecia badan,
KONIEC

Przedsieblorstwo Komunaine w Tucholi Sp z 0.0. Nir: 581-100-04-83 Egzemplarz nr 1
89-500 Tuchola ul. Swiecka 68 Regon: 870257484 fiodé egremplarzy: 3

tel./ffax.52 336 57 30/ 52 336 57 52 KRS: 0000154821 Strona/stron: 1/1




'PRZEDSIEBIORSTWO
~ KOMUNALNE

w TUCHGL Sp. z 0.0,

S

SPRAWOZDANIE ZBADANNR: S

Laboratorium Analityczne
ul. Swiecka 96A, 89-500 TUCHOLA
tel./fax: 052 3343 184 e-mail: laboratorium@pk-tuchola.pl

1223 /2016

POLSKIE DENTRUM
AKREDYTAG

AB 1047

W
NS

N

p N
Zieceniodawca: PUH "Kamionka"” 8p. z o.0. iz ,f;:‘\\\\\‘
ul, Ushugiowa 2
89-820 Gostycyn
Podstawa realizacji: Zlecenie nr 9 /2016 Rodzaj prébki/Miejsce pobrania
Probkobiorea: woda podawana do sieci
iciel L fum - M. Kuligowski
PrzedstaWICfe a'boraton'u A uligowski SUW Pila - kran w stacji
Numer karty pobierania  probki: KW. 863 /16
Pobér prébek zgodnie z normg; Stan préobki: nie budzi zastrzezen
PN-1SO 5667-5:2003 (A}, PN-EN SO 19458:2007(A e
@ ) Temp prébki przy poborze: 11,0 °C
Data, godz. pobrania probki 10.10.2016 11.10
Data, godz. przyjecia prébki 10.10.2016 12.00
Data zakonczenia badania 13.10.2016
Data sporzgdzenia sprawozdania 24.10.20186
Numer laboratoryjny probki 1858/ W16
Wartosé
Identyfikacja metody dopuszczalna
i i iki T H " e )
Rodzaj badania A-metoda akiedytowana Jednostka Wyniki analiz Niepewnosé **
N-metoda nieakredytowana
pH @ A IPN-ENISO 10523:2012 ( 205 °C) 7.8 £ 05 5,5-9,5
PRZEWODNOSE ELEKTR. We.® A |PN-EN 27888:1999 uSiem ( 251 °C) 434 + 30 2500
METNOSC | A |PN-ENISO 7027:2003 p.6.3 NTU < 0,30 1
PN-EN ISO 7887:2012+Ap11:2015 akceptowaina przez
BARWA A liccdan mgl 5 s2 epridonyen e
ZELAZO OGOLNE A |PN-ISO 8332:2001 p.7.1.1 ugh < &0 200
PB-02 ed 03 z dn 22.10.2015 w
MANGAN A aparciu o test firmy Hach Lange 8149 Hg/ < 30 50
AZOTANY A [PN-82/C-04578/08 7 mg/l < 0,20 50
AZOTYNY @ | A [PN-EN26777:1999 mg/l < 0,01 0,5
JON AMONOWY A |PN-ISO 7150-1:2002 mg/t < 3,03 0,5
SMAK ¥ N |PN-EN 1622:2008 - akceptowalny
akeeptowainy przez
ZAPACH N |PN-EN 1822:2006 akceptowalny Konsmentow bez
nleprawidicwych zmian
TWARDOSC CGOLNA A PN-ISO 6059:1998 g/l 225 + 22 60 - 500
CHLORKI A [PN-ISO 92971994 magfl 8 +1 250
SIARCZANY A |PNISO 9280:2002 mght 34,2 + 47 250
PB-08 ed 02 z dn 22.10.2015 w
GLIN A oparcits o test firmy Hach Lange 8328 Hg/! < 80 200
PB-09 ed 02 z dn. 22.10.2015 w
FLUORKI A oparciu o test firmy Hach Lange 8029 mg/! 5’38 005 1.5
INDEKS NADMANGANIANOWY A {PN-ENISO 8467:2001 mg/t < 0,50 5

Egzemplarz nr: 1
lio$¢ egzemplarzy: 3
Stronalstron: 1/2




HAMILTON POLAND

RZECZOZNAWSTWO | BADANIAY LABORATURYINE

AR

N
Jinnm‘

AB 079

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 336743/16/GDY

F@SFA (afta

INTERNATIONAL

Zleceniodawca Probka (wg deklaracji Zleceniodawicy)

PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE W TUCHOLISP. Z 0.0.

SWIECKA 68 WODA

89-500 TUCHOLA Data poboru: 10.10.2016

Data przyjecia probki: 2016-10-10 Punkt poboru, miejsce poboru: 1858/W/16

Data zakonczenia badary: 2016-10-24 Stan probki bez zastrzezen

Data utworzenia sprawozdania: 2016-10-24 Probki pobrane przez pracownika J.S. Hamilton Poland S.A.

Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik Kryteria Parametr

zgodny/niezgodny

* Wielopierscieniowe weglowodory PN-EN ISO 17993:2005

aromatyczne / WWA )
Benzo(a)piren pa/l < 0,0025 < 0,010 -
¥ WWA (B(b)F, B(k)F, B{ghi)Per, I(1,2,3-cd)P) ug/| < 0,010 < 0,10 -

* Rtec! PB-184/ICP wyd. Il z dn. 01.06.2013 ug/t <0,10 <1 zgodny

* Zawartoé¢ pierwiastkow ¥’ PN-EN ISO 17294-2:2006
Arsen pg/t <1,0 <10 zgodny
Antymon ug/l <0,10 s5 zgodny
Bor mag/! 0,010 = 0,001 <1,0 zgodny
S6d mg/! 90x11 <200 zgodny
Chrom ug/l <10 <50 zgodny
Nikiel ug/i <1,0 <20 zgodny

AledZ mg/l 0,0010 + 0,0001 <20 zgodny

Selen pg/l <1,0 <10 zgodny
Kadm ug/l <0,10 <5 zgodny
Otow g/l <1,0 <10 zgodny

* Akryloamid? PB-119/GC wyd. 1z dn. 02.05.2011 ug/! <0,03 < 0,10 zgodny

* Bromiany®’ PN-EN ISO 15061:2003 ug/l <3 <10 zgodny

* Cyjanki wolne i zwigzane” PB-129 wyd.1z dn. 15.06.2011 pg/l <5 <50 -

* Epichlorohydryna® PB-147/GC wyd. Il z dn. 20.10.2014 ug/l <0,05 <0,10 zgodny

* | otne zwiazki organiczne ! PB-147/GC wyd. Il z dn. 20.10.2014
1,2-dichloroetan (EDC) ug/l <10 <30 zgodny
Chlorek winylu (CV) pag/l < 0,2 < 0,50 zgodny
Benzen ug/l <05 <10 zgodny
ETHM (chloroform, bromodichlorometan, dibromochiorometan, ug/l <40 <100 2gadny

romoform)

3 Trichloroetenu i Tetrachloroetenu (X TRL i PER) pg/l <2,0 <10 zgodny

Y Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 1. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do-spozycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989).

Autoryzowak: Anna Jézefczuk - Kuczynska, Ekspert ds. analiz, Pracownia Analiz Srodowiska

Hanna Tyszkiewicz, Kierownik Pracowni Spektrometrii

Zaneta Nowiiska-Stowik, Specjalista ds. analiz, Pracownia Chromatografii Cieczowej
Zatwierdzit  Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elekironicznym)

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyriska 180
Wyniki odnoszg sie wytacznie do badanych prébek. Jesli nie okreslono inaczej podana niepewnoéé pomiaru zostata oszacowana dla wspdtczynnika k=2 i poziomu ufnosci 95%.
Niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane w czesci bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland S.A. Odpowiedzialnos¢ J.S. Hamilton Poland S.A. jest ograniczona wytgcznie do danych zawartych w jego

orygmale Ushuga potwierdzona ninigjszym sprawozdaniem podlega Ogdlnym Warunkom Swiadczenia Ustug J.S. Hamilton Poland S.A. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl
Formularz PO 14/08d wyd. z dn 06 06

ne # Wykonane u podwykohawcy 1

1.5. HAMILTON POLAND S.A. i‘ i

i

ul. Chwaszczyriska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00

T

m

T




g PRZEngéEB!GRS TWO Laboratorium Analityczne

ul. Swiecka 96A, 89-500 TUCHOLA

g

K - K OM UNALN E tel./fax: 052 3343 184 e-mail: laboratorium@pk.tuchola.pl PotsuiE CenTRUS

AYREDYTALSE

" w TUCHOLI Sp. z o.0.

. AB 1047
SPRAWOZDANIE ZBADANNR: § 1287 /2016
K \\‘\n]u/,i .
SN2
Zieceniodawca: PUH "Kamionka” $p. z 0.0, '4,,,// NN ¥
ul. Ustugowa 2 Il
88-520 Gostycyn
Podstawa realizacji: Zlecenie nr 620 /2016 Rodzaj prébki/Miejsce pobrania
Probkobiorca: woda podawana do sieci
Przedstawxcrgl Laporator[um'— . Miesikowska Pita, SUW
Numer karty pobierania  probki: KW. 889 /18
Pobdr prébek zgodnie z norma: Stan probki: nie budzi zastrzezen
PN-ISO 5667-5:2003 (A), PN-EN I1SO 19458:2007(A) )
Temp probki przy poborze: 9,6 °C
Data, godz. pobrania prébki 18.10.2018 8.30
Data, godz. przyjecia probki 18.10.2016 9.00
Data zakonczenia badania 19.10.20186
Data sporzagdzenia sprawozdania 24.10.2016
Numer laboratoryjny prébki 1942/W/I16
Wartosé

Identyfikacja metody dopuszczalna

. . . o . e
Rodzaj badania A-metoda akredytowana Jednostka Whyniki analiz *?

N - metoda nieakredytowana

ggf'cuosc | LICZBA BAKTERI GRUPY A |PN-ENISO 930822014  tk oo o o
OBECNOSC 1 LICZBA ESCHERICHI COLI | A |PN-EN ISO 9308-2:2014 j.tk./100m} 1} 0
SMAK N [PN-EN 1622:2008 akceptowalny akceptowalny

b {
W W,

Autoryzuje: mgr inz. 1. Wiiesikowska (Speqallsta Analityk) Zatwierdzil/a: mgr inz. J.Nowak (Kierownik Laboratorium)
Uwagi: Upr ienie do wyk ia badart potwierdza P Y P y Inspek i w Tucholi — Decyzja Nr 166-3/16 z dnia 14.06.2016r.
(**) Wartosé - $ na pod ie: Rozporza ia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015, poz 1989 - w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Wszystkie wyniki analiz odnosza sig wylacznie do badanych prébek. Jesli nie ckreslone inaczej pedana niepewnc$é pomiary, ktéra stanowi niep $6 rozszerzong przy poziomie ufnosei 95% i wspdlozynniku rozszerzenia k=2.W
sytuacii gdy probki nie 4 p i przez Lab ium to ni 86 wyniku nie ia etapu ia probkd. je niezbedne do interpi it wynikéw analiz, a nie umleszczone w Sprawozdaniu z badai” sa atwe
w L fe z badait” stanowi integralng calosé | moze by¢ wykorzystywane i kopiowane jedynie w catosci. Kopi i $Ci jest po j zgody Lab ium. Od
momentu otrzymania ,Sprawozdania z badan” Klient ma 14 dni na zlozenie skargi. Data przyjgcia probki jest jednoznaczna z data rozpoczecia badad.
KONIEC
Przedsigbiorstwo Komunalne w Tucheli 8p 2 0.0, NIF: 561-100-04-83 ) Egzemplarz nr. 1
89-500 Tuchola ul. Swiecka 68 Regon: 870257484 lioéé egzemplarzy: 3

tel./fax.52 336 57 30/ 52 336 57 52 KRS: 0000154821 Strona/stron: 1/1




Sprawozdanie z badan nr LHK.9051.1.284.1.2016

?Wyniki badan: ’ o -
‘: . Oznaczona INj (
Lp. | Wskaznik / parametr ’ Je:inr;:fytka  Wartos¢* ‘Efrg%?g?z; Wymaganie Metoda badawcza
P i 749/S/16 | !
- 10. ZPestycydy ' , ’ -
L. fQ-1,2@ichloropropan gl . <005 - 0,10 |
- Q- 1,3-dichloropropen cis g <005 - | 010
- Q-13dichloropropentrans | pg | <005 -1 010 PN-EN ISO 15680:2008
- Q- 1,2-dibromoetan  ugll | <005 - 010
- EQ—1,2—dibromo—3—chloropropan g/l < 0,05 ' . 0,10
. - Chloropiryfos  wen <001 - 0,10
" - | Cypermetryna gt <001 - 0,10
- Deltametryna ugl <001 - 0,10
- Difiufenkan ‘ wgh <001 | - | o010
. = Fluopikolid SR . 200t T 010 o oK wyd. i 2 01.08.2016
- Kaptan . Mgl < 0,01 ; - . 010
- Oksyfworofen Cowgho <001 | - 010
| - | Trifloksystrobina ugh < 0,01 - - 0,10
- MCyhalotryna ‘ Cpgh | <0,01 - 010
- pOytuyns bt <00t - om0
2 ;zpeswcyd"’w Wg/l | <005 - 050 | PB20LAK 53.11362883?85.82016

Q - metoda akredytowana

* - <" - poniZej granicy oznaczalnosci metody

** - -, nie podaje sie niepewnosci

*** - w przypadku podania jednej warto$ci dolna warto$é zakresu wynosi zero lub ,—, brak unormowania.

Oswiadczenie:
1. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnodci za pobieranie i transport probek do siedziby Laboratorium.

2. Niepewnosé badania nie obejmuje etapu transportu i pobierania prébki (-ek).

3. Wyniki badan i zwigzana z nimi niepewno$¢ odnoszg sig wylgcznie do badanej probki(-ek) i nie mogg dotyczyé zadnej
partii wyrobu/substancjifmateriatu. Odniesienie wyniku badan do partii wyrobu/substancji/materiatu wymaga zachowania
wiasciwej strategii pobierania prébek i niepewnosci zwigzanej z pobieraniem.

4. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie z badar nie moze byC powielane inaczej jak tylko w calosci.

5. Kiient ma prawo do zlozenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badafi.

Autoryzowal Zatwierdzit
T Kierownik Oddziatu
Kigrownik Pracowni Chrol "gﬁcznej Dzig!af:gérgz?dy jiny
Macisj. Trzcislinski .| WSSEX;@%%W )
T . 2, i
/ i

Jerzg;' Bieniak
Koniec sprawozdania

H

§
§

FANSSE/LHK/PL-03/IR-01/13 z dnia 09.09.2016 2z2




Wojewédzka Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy

85-031 Bydgoszcz, ul. Kujawska 4

tel. centrali: 52 376 18 00, fax 52 345 98 40

e-mail: wsse. bvdgoszez @pis. gov. ol
www. pwisbvdgoszez.pl

Dziat Laboratoryjny
Oddziat Badan Wody

Sprawozdanie z badari nr LHK.9051.1.284.1.2016

Data sporzgdzenia sprawozdania:
Podstawa badania - numer zlecenia:
Nazwa i adres klienta:

Prébkobiorca:

Data przyjecia prébek do badari:

Stan prébki w momencie przyjecia do badan:
Data rozpoczecia / zakoriczenia badania:
Podstawa oceny jakoséci sanitarne] prébek wody:

19.10.2016
LHK.9051.284.2016

PoLskie CenTaum
REREDYTACH

AB 435

Przedsiebiorstwo Komunalne w Tucholi Spétka z 0.0.0

ul.Swiecka 68, 89-500 Tuchola
Zleceniodawca
10.10.2016

woda przeznaczona do spozycia / stan prawidiowy

10.10.2016 /18.10.2018

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2015 poz. 1989)

Charakterystyka miejsca pobrania probki

probka nr 1851/\W/16

Opis miejsca pobrania probek
Kod
i ;tfpf. | prébki
1. 748/S/16
2. |749/S/16

prébka nr 1858/W/186

Laboratorium pracuje w systemie zarzadzania jakoscig zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Badania spoza zakresu akredytacji (Certyfikat Laboratorium Badawczego AB 435) nie zostaly oznaczone literg ,Q".

| Wyniki badari:

< Oznaczona i 56 .
Lp. Wskazmk/ parametr %Jegnr;:rsytka Wartosc™ gfrﬁiefjrlsc():)c Wymﬁgame Metodipad’éﬁwcza
| | 748/S/16
10. | Pestycydy )
- |Q-12dichloropropan. | g | <005 | - | 010 ]
- Q- 1,3-dichloropropen cis~.. | gl <0,05 - 010
- Q- 1,3-dichloropropen trans .| pig/! <005 | - 010 PN-EN ISO 15680:2008
. - Q- 1,2-dibromoetan “ugll < 0,05 : 0,10
- Q-1,Zdibrorﬁagé:chloroprcpan pg/wl ' - 0,10
- | Chloropiryfos g/l - 0,10
i - | Cypermetryna 0,10
- Deltametryna 0,10
- | Difiufenikan 0,10
- Fluopikolid s 9,,’,,10 PB-20/LHK wyd. llf z 01.03.2016
- | Kaptan 0,1,
- | Oksyfluorofen 0,10
- | Trifloksystrobina 0,10
- | i-Cyhalotryria 0,10
- | B-Cyflitryna 0,10
050 | oo fltERISO tisseatne

Q - metoda akredytowana
* . <"~ ponizej granicy oznaczalnosci metody
** .~ nie podaje sie niepewnosci

== _ w przypadku podania jedne]j wartodci doina wartodé zakresu wynosi zero lub ,—, brak unormowania.

FASSE/LHK/PL-G3/IR-01/13 z dnia 09.09.2016

1z2




e PRZEDS?&B! ORSTWO Laboratorium Analityczne

ul. Swiecka 96A, 89-500 TUCHOLA

K : KOMUNALNE tel./fax; 052 33 43 184 ‘e-mail: laboratorium@pk tuchola.pl potexie Cenrmum

w TUCHOL! 8p. z 0.0. AKREDYTALJ!

SPRAWOZDANIE Z BADANNR: § 1224 /2016 AB 1047

\\\'/f/

BN
Zieceniodawca: PUH "Kamionka” 8p. z 0.0. ‘/IK’;?\\:\S\
ul. Ustugowa 2 g2AN
89-520 Gostycyn
Podstawa realizacji: Zlecenie nr 9 /2016 Rodzaj prébki/Miejsce pobrania
Probkobiorca: woda do spozycia z sieci wodociggows]j
Przedstawiciel Laboratorium -  M.Kuligowski . . N
Pifa, Osiedie Olga 12/2 - kran w kuchni
Numer karty pobierania probki: KW: 863 /18 9
Pobér prébek zgodnie z normag: Stan probki: nie budzi zastrzezen

PN-ISO 5667-5:2003 (A), PN-EN ISO 19458:2007(A) L
Temp prébki przy poborze: 14,5 °C

Data, godz. pobrania prébki 10.10.2018 11.30
Data, godz. przyjecia probki 10.10.2018 12.00
Data zakoticzenia badania 12.10.2016
Data sporzgdzenia sprawozdania 24.10.2018
Numer laboratoryjny prébki 1859/W/186
Wartos¢
Identyfikacja metody dopuszczalna
j i Jednostka Wyniki analiz **
Rodzaj badania A-metoda akredytowana Y ana *
N - metoda nieakredytowana Niepewnosé
pH A |PN-EN SO 10523:2012 ( 20,2 °C) 7.8 =05 6,5-9,5
PRZEWODNOSC ELEKTR. wr.® A |PN-EN 27888:1999 uSlem ( 252 °C) 435 + 30 2500
METNOSC A |PN-EN IS0 7027:2003 p.6.3 NTU < 0,30 1
PN-EN IS0 7887:2012+Ap1: 2015
BARWA A lyetoda D mgft 5 t2 akceptowalna
JON AMONOWY A |PN-ISO 7150-1:2002 mgfl < 0,03 05
SMAK © N |PN-EN 1622:2008 - akceptowalny
ZAPACH N |PN-EN 1622:2006 akceptowalny akceptowalny
gg,_E_;CNOSC | LICZBA BAKTERIH GRUPY A |PnEN1SO 9308-1:2014 itk /100mI 44 < o2 s 0
OBECNOSC | LICZBA ESCHERICHIACOLI| A |PN-EN ISO 9308-1:2014 j-tk./100mi ] 0
1A}
VA
oo
. 1. i it/a: PAA . . .
Autoryzuje: mgr iké1. Miedikowska (Spec;ahsta Analityk) Zatwierdzita: mgr inz. J.Nowbk (Kierownik Laboratorium)
Uwagi: Uprawnienie do wykonywania badart potwi fi y y | L i w Tucholi — Decyzja Nr 166-3/16 z dnia 14.06.2016r.
{**) Wartos¢ - okres| na pod: ie: Rozpor, ia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015, poz 1989 - w sprawie jakasci wody przeznaczonej do spoZycia przez ludzi.
(1) W temperaturze 20°C. Korekta za pomoca ur ia do komp y. W nawiasie podano temperaturg probki,
{2) W temperaturze 25°C. Korekta za pomoca ur ia do ji peratury. W ie podano P © probki.
(3) Laboratorium nie wykonuje badania smaku, jezeli wyniki badari mil i h przek ja wartosci
Wszystkie wyniki analiz odnosza sig wytacznie do badanych prébek. Jesli nie okreslono i macze} podana nlepewnosé pomiary, kidra stano\m iep §¢ rozszerzong przy peziomie ufnosci 95% § wspdlezynniku rozszerzenia k=2 W
sytuacii gdy prébii nie sq pobi przez Lab i to i wyriiku nie tapu-p ia probki & bedne do interpretacil wynikéw analiz, a nie tmi w,Sp il Z badari” sg fatwo
doste; wlab ie z badafi” stanowi integraing calo$é | moze by¢ wykorzystywane i kopiowane jedynie w caloscl Kop i edciowe jest dopt PO UZy Lt i { zgody Lab ium. Od
momentu otrzymania ,Sprawozdania z badari” Kiient ma 14 dni na zloZenie skargl. Data przyjecia probki jest jednoznaczna 2 datg rozpoczecra badar.
KONIEC
WP 5811000483 Egzemplarz nr. 1

Przedsigbiorsiwo Komunalne w Tucholi Sp z 0.0
89-500 Tuchola ul. Swiecka 68 Regon: 870257484 Hodc egzemplarzy: 3

tel./fax .52 338 57 30/ 52 336 57 52 KRS: 0000154821 Stronafstron: 1/1




d PRZE@S?&E!OQS TWO Laboratorium Analityczne

ul.-Swiecka 96A, 89-500. TUCHOLA

p T K K OMUNALNE tel.ffax; 05233 43184 'e-mail: laboratorium@pk.tuchola,pf T

w TUCHOLI Sp. z 0.0, AKHEDYTACSI

SPRAWOZDANIE ZBADANNR: S 1208 /2016 AB 1047

\\\\‘/f/

N
Zieceniodawca: PUH "Kamionka” Sp. z 0.0. ":/,’///:\\\?
ul. Uslugowa 2 ARt
89-520 Gostycyn
Podstawa realizacii: Zlecenie nr 620 /2016 Rodzaj prébki/Miejsce pobrania
Prébkobiorca: woda do spozycia z sieci wodociagows]
Przedstawiciel Laboratorium - | Miesikowska
Pila, Osiedie Olga 12/2, kran w kuchni w mieszkani
Numer karty pobierania  prébki: KW. 889 /16 ' ¢ ran wiuehni eszxaniu
Pobdr prébek zgodnie z norma: Stan prébki: nie budzi zastrzezen
PN-ISO 5667-5:2003 (A), PN-EN ISO 19458:2007(A) e
Temp prébki przy poborze: 12,2 °C
Data, godz. pobrania prébki 18.10.2016 8.20
Data, godz. przyjecia prébki 18.10.2016 8.00
Data zakoriczenia badania 19.10.2016
Data sporzgdzenia sprawozdania 24.10.2018
Numer laboratoryjny prébki 1943/Wi16
Wartosé

ldentyfikacia metody dopuszczaina

H H et i e
Rodzaj badania A-metoda akredytowana Jednostka Whyniki analiz %

N - metoda nieakredytowana

2§E;:Nosé | LICZBA BAKTERI GRUPY A |PN-EN1SO 930822014 itk /100mI o o
OBECNOSC | LICZBA ESCHERICHI COLI | A |PN-EN ISO 9308-2:2014 . £K.100m} 1] 0
SMAK N |PN-EN 1622:2006 akceptowalny akceptowalny

Autoryzuje: mgr inz. M¥iesikowska (Speqa/:sta Analityk) Zatwierdzit/a: mgr inz. J.Nowak (Kierownik Laboratorium)

Uwagh  Upi ienie do wykonywania badari p P y P y Inspektorat Sanitarny w Tucholi - Decyzja Nr 166-3/16 z dnia 14.06.2016r.

{*) Wartos$s dop - § nap ie: Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015, poz 1989 - w sprawie jakosci wady przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Wszystkie wyniki analiz odnesza sie wytacznie do badanych prébek. Jesli nie okreslono inaczej podana nlepewnosé pomiaru, ktura stancwx ni 8¢ g przy ie ufnosci 95% | wspélezynniku rozszerzenia k=2.W

sytuacii gdy prébki mesq p przezi ium fo ni & wyniku nie lednia etapu pebi probid, do interpi ji wynikéw analiz, a nie umieszczone w Sprawozdaniu Z badan” sg latwo
. wl ie z badar” stanowi integralna cato$c | moze by¢ wykorzystywane i kopiowane jedynie w calosel. Kopl i Sci jest dop po kaniu pi j zgody Lab i Qd

momentu otrzymania ,Sprawozdania z badan” Klient ma 14 dni na zlozenie skargi. Data przyjecia probki jest jednoznaczna z datg rozpoczgcia badari.

KONIEC
Przedsiebiorstwo Komunalne w Tucholi Spz 6.0 NiP 581-100-04-83 Egzemplarz nr. 1
89-800 Tuchola ul. Swiacka 68 Regomn: 870257484 flosé egzemplarzy: 3

tel.ffax.52 336 57 30/ 52 336 57 52 KRS: 0000154821 Strona/stron: 1/1




- PRZE@§!§5? ORSTWO Laboratorium Analityczne

ul.. Swiecka 96A, 89-500 TUCHOLA

K K @ﬁi’? U N A LN E tel./fax: 05233 43 184 e-mail; laboratorium@pk.tuchola.pl P CEmaw

w TUCHOLE 8p. z 0.0, ALREDYTACJE

SPRAWOZDANIE ZBADANNR: S8 1225 /2016 AB 1047

\\\\n!u/,,/
) Ny
R N

Y
Zteceniodawca: PUH "Kamionka” Sp. 2 0.0. ‘,/////\:\\\\
7, S
ul. Ustugowa 2 ke
89-520 Gostycyn
Podstawa realizacji: Zlecenie nr 9 /2016 Rodzaj probki/Miegjsce pobrania
Prébkobicrea: woda do spozycia z sieci wodociggows]
Przedstawiciel Laboratorium - M.Kuligowski .
X R L Pila ul. Brzozowa 2, skiep - kran na zapleczu
Numer karty pobierania  probki: KW: 883 /16
Pobor prébek zgodnie z norma; Stan prébki: nie budzi zastrzezen
PN-ISO 5667-5:2003 (A), PN-EN 1SO 19458:2007(A) L R
Temp prébki przy poborze: 14,5 °C
Data, godz. pobrania probki 10.10.2016 11.40
Data, godz. przyjecia probki 10.10.2016 12.00
Data zakoniczenia badania 11.10.2016
Data sporzgdzenia sprawozdania 24.10.2016
Numer laboratoryjny prébki 1860/W/18
Wartoéé
Identyfikacja metody dopuszczalna
Rodzaj ni Jednostka iki i i
odzaj badania A-metoda akredytowana Wyniki analiz *3
N - metoda nieakredytowana Niepewno$é
pH® A |PN-EN ISO 10523:2012 ( 203 °C) 7.8 +05 8,5-9,5
PRZEWODNOSG ELEKTR. WL.® A |PN-EN 27888:1999 uSiem ( 252 °C) 437 £ 31 2500
METNOSC A |PN-EN IS0 7027:2003 p.6.3 NTU < 0,30 1
PN-EN ISO 7887:2012+Ap1: 2015
BARWA A ystoda b mg/! 5 £2 akceptowalna
JON AMONOWY A |PN-1SO 7150-1:2002 mgf! < 0,03 0,5
SMAK © N |PN-EN 1622:2006 “ akceptowainy
ZAPACH N [PN-EN 1622:2008 akceptowalny akceptowalny
ggﬁcmoéc {LICZBA BAKTERI GRUPY | o |5y EN 18O 9308-1:2014 jtk/100mi 9 < 4 18> 0
OBECNOSC | LICZBA ESCHERICHIA COLI A |PN-EN iSO 9308-1:2014 j1k/100mi e 0
7
I
y \\
. , . N
Autoryzuje: mgr ink+Miestkowska (Spec;a/zsta Analityk} Zatwierdzit/a: mgr inz. J.Nowak\(Kierownik Laboratorium)
Uwagi: Uprawnienie do wykonywania badati potwierdza Par: y Py y Insp at i w Tucholi - Decyzia Nr 166-3/16 z dnia 14.06.2016r.
(™) Wartosé - §| na pod: ie: Rozpor fa Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015, poz 1989 - w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
(1) W temperaturze 20°C. Korekta za pomoca urzadzenia do i y. W fiasie podano Ire probki.
{2) W temperaturze 25°C. Korekta za pomoca ur ia do ji p y. W ie podano probki.
(3) Laboratorium nie wykonuje badania smaku, jezeli wyniki badarﬂ i i i h pr ja wartosci
Wszystkie wyniki analiz odnosza sig wytacznie do badanych probek. Jesli nie okreslono inaczej podana niepewnosé pomiaruy, kiéra stanowi niep & ro; rzona przy poziomie ufosci 85% | wspdlczynniku rozszerzenia k=2.W
sytuacii gdy probki nie sq i przez Lab ium to ni wyniku nie lednia etapu pobi ia probki. Inf iezbedne do i ji wynikéw analiz, 2 nie umieszezone w Sprawozdaniu z badart” sg fatwo
wi ie z badan” stanowi integraing cato$é i moze byé wykorzystywane i kopiowane jedynie w calosci. Kapi i jest d PO uzy s i j zgody Lab i Od
momentu otrzymania ,Sprawozdania z badar” Klient ma 14 dni na zlozenie skargi. Data przyiecia prébki jest jednoznaczna z datg rozpoczecia badar.
KONIEC
Przedsigbiorstwo Komunaine w Tucholi Spz 0.0, NIP: 561-100-04-83 Egzemplarz nr 1
89-500 Tuchola ul. Swiscka 68 Regon: 870257484 llodé egzemplarzy: 3

tel./fax.52 336 57 30/ 52 336 57 52 KRS: 0000154821 Strona/stron: 1/1




PRZEQgiEBf ORSTWO Laboratorium Analityczne

ul. Swiecka 96A, 89-500 TUCHOLA

K T }{ in &NALN E tel/fax: 052.33 43:184 -e-mail: Iaboratpnum@pk tuchola.pl

Potsuss GENTRUM

,,,,,, S W TUCHOLI Sp. 2 0.0.

SPRAWOZDANIE ZBADANNR: § 1209 /2016

Zieceniodawca: PUH "Kamionka” Sp. z 0.0.

ul. Ustugowa 2
89-520 Gostycyn

Podstawa realizaci: Zlecenie nr 620 /2016 Rodzaj prébki/Miejsce pobrania

Prabkobiorca: woda do spozycia z sieci wodociggows]
Przedstawm!.el Lalboraton’um‘- I.Miesikowska Pita, ul. Brzozowa 2, sklep, kran w kuchni

Numer karty pobierania  prébki: KW: 889 /16

Pobér prébek zgodnie z norma: Stan prébki: nie budzi zastrzezen

PN-1SO 5667-5:2003 (A), PN-EN 1SO 19458:2007(A) L
Temp probki przy poborze: 11,0 °C

ARREDYTACH

AB 1047

SN2

Data, godz. pobrania probki 18.10.2016 8.13
Data, godz. przyjecia prébki 18.10.2016 9.00
Data zakoriczenia badania 19.10.2016
Data sporzadzenia sprawozdania 24,10.2016
Numer laboratoryjny prébki 1844/\W/16
Wartosé
ldentyfikacja metody dopuszczalna
j i dnostk iki i *x
Rodzaj badania A-metoda akredytowana | Jednostia Wyniki analiz **)
- metoda nieakredytowana
gg:'jCNOSC | LICZBA BAKTERH GRUPY A |PnenIso 930822014 itk /100mi o 0
OBECNOSC 1 LICZBA ESCHERICHI COLI | A {PN-EN iSO 9308-2:2014 j.tk/100mi o 0
SMAK N |PN-EN 1622:2006 akceptowalny akceptowalny
/ i

Autoryzuje: mgr inz. 1. Migsikowska (Spez:jalista Analityk) Zatwierdzil/a: mgr inz. J.Nownk (Kierownik Laboratorium)
Uwagi: L ienie do wykonywania badar potwierdza P: Y P y | K itarny w Tucholi ~ Decyzja Nr 166-3/16 z dnia 14.08.2016r,

(**) Warto§6 dapt

- okres na ie: Rozpor ia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015, poz 1989 - w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

ie ufnosci 95% | wspétczynniku rozszerzenia k=2 W

Wszystkie wyniki analiz odnosza sie wylgcznie do badanych prébek. Jesli nie okreslono inaczej podana niepewnosé pomiary, ktéra stanowi ni G T0ZSZerzong przy pozi

symaqngdypmbkmaesq i przez Lab ium to niep §6 wyniku nie ia etapu p ia probid. 4 je niezb do interp: il wynikéw analiz, ameumwszczonew ~Sprawozdaniu z badan” sa fatwo
wLab ie 2 badan” stanowi integralng calo$é | moze byé wykorzystywane 1 kopiowane jedynie w catosci, Ki pi i S jest d po it j zgody L i od
ia ,Sp! ia z badart” Klient ma 14 dni na zlozenie skargi. Data przyjecia probki jest jednoznaczna z data rozpoczecia badan.
KONIEC
Przedsigbiorstwe Komunalne w Tucholi Sp z o.c. NIP: 581-100-04-63 Egzemplarz nr 1
89-500 Tuchola  ul. Swiecka 68 Regon: 870257484 floé¢ egzemplarzy: 3

tel./fax.52 336 57 30/ 52 336 57 52 KRS: 0000154821

Stronaistron: 1/1




