PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TUCHOLI

Znak sprawy: NHS,9027.22.22.2023 Tuchola, dnia 6 lutego 2023 r.

Egz. nr2

Wéjt Gminy Gostycyn
ul. Bydgoska 8
89-520 Gostycyn

OCENA OBSZAROWA
Jjakosci wody Przeznaczonej do spozycia przez ludzi
na terenie gminy Gostycyn w 2022r.

Na podstawie § 23 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294), Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi przedstawia oceng obszarowsg jakosci wody
przeznaczonej do spozycia w gminie Gostycyn za 2022 r.

1. Producenci wody

Producentem wody przeznaczonej do spozycia na terenie gminy Gostycyn jest
Przedsigbiorstwo Uslugowo-Handlowe , Kamionka” Sp. z 0.0. w Gostycynie ul. Ustugowa 2
administrujace 3 wodociagami: Pruszcz, Wielki Medromierz i Pila. Wszystkie ww. stacje
uzdatniania wody sa zasilane wodg podziemna, ze studni wierconych (SUW Pruszcz — 3 studnie,
SUW Wielki Medromierz — 2 studnie i SUW Pita — 2 studnie).

2. Wielko$¢ produkeji wody dostarczanej od poszczegolnych producentéw i sposob jej
uzdatniania

Wodociagi publiczne w Pruszczu i Wielkim Medromierzu sg zaliczane do grupy o dobowej
produkeji wody od 101-1000m*/dobe. Natomiast wodociag w Pile jest zaliczany do grupy o
dobowej produkcji wody do 100 m®/dobe. Roczna produkcja wody dostarczanej konsumentom z
wodociggéw na terenie gminy Gostycyn w 2022 roku wyniosta tacznie okolo 234560,4m3.

Wodociag Srednia produkcja dobowa Produkeja roczna w 2022 r.
Pruszez ok. 427,1 m? 155894 m?
Wielki Medromierz ok. 188,9 m3 68953,2 m’
Pita ok. 26,6 m? 9713,2 m?
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Liczba ludnosci gminy Gostycyn na koniec 2022 r. wyniosta tacznie okoto 5201 osob (pobyt staty

i czasowy). Liczba ludnosci korzystajacej z wodociggéw publicznych w gminie Gostycyn wyniosta

5201.

W gminie Gostycyn wodociagi publiczne zaopatruja ludnosé¢ nastgpujacych miejscowosci:

- Wodocigg Pila: Pita

- Wodociag Pruszcz: Bagienica, Gostycyn (w czesci), Kamienica, Mata Klonia, Pruszcz, Wielka
Klonia;

- Wodociag Wielki Medromierz: Gostycyn (w czesci), Lyskowo, Przyrowa, Wielki Medromierz.
We wszystkich wymienionych wodociggach, uzdatnianie opiera si¢ na napowietrzaniu oraz

filtracji, celem usuwania zelaza 1 manganu. W razie potrzeby stosuje si¢ dezynfekcje podchlorynem

sodu.

3. Jako$é wody

Analizy wody wykonano w zakresie parametrow grupy A i B zalacznika nr 2 oraz
parametrow okre$lonych w zalaczniku 4 A rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia
2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Wsréd parametréw grupy A zalgcznika nr 2 oznaczano: bakterie grupy coli, Escherichia
coli, ogdlng liczbe mikroorganizméw w 22 °C, barwe, metnos¢, smak, zapach, pH oraz
przewodnos¢ elektryczna.

Wsréd parametréw grupy B zalgeznika nr 2 oznaczano: enterokoki, utlenialnos¢, wegiel
og6lny organiczny, glin, nikiel, arsen, chrom ogdlny, otéw, kadm, mangan, Zelazo, selen, antymon,
rte¢, miedz, bor, cyjanki ogdlne, fluorki, chiorki, azotyny, azotany, siarczany, bromiany,
T chloranéw i chlorynéw, séd, amonowy jon, magnez, benzo(a)piren, ¥ WWA, ¥ THM,
¥ trichloroeten i tetrachloroeten, 1,2-dichloroetan, benzen, chlorek winylu, epichlorohydryna,
tetrachlorometan, pestycydy oraz I pestycydow.

Wsréd parametrow okreslonych w  zalgczniku 4A  oznaczano: radon, tryt i dawke
orientacyjng. Probki pobierano z nast¢pujacych punktow zgodnosci:

e Wodociag Pila: |

- Pila, stacja uzdatniania wody — woda surowa

- Pila, stacja uzdatniania wody — woda uzdatniona

- Pila, Osiedle Olga 12/2, budynek mieszkalny

- Pila, ul. Brzozowa 38, budynek Osrodka ,,Malmi”

e Wodocigg Pruszez:

- Pruszcz, ul. Tucholska, stacja uzdatniania wody — woda surowa

- Pruszcz, ul. Tucholska, stacja uzdatniania wody — woda uzdatniona

- Pruszcz, ul. Koscielna 30, budynek $wietlicy gminnej

- Gostycyn, ul. Bydgoska 8, budynek Urzedu Gminy Gostycyn

e Wodocigg Wielki Medromierz:

- Wielki Medromierz, stacja uzdatniania wody — woda surowa

- Wielki Medromierz, stacja uzdatniania wody — woda uzdatniona

- Wielki Medromierz 15a, budynek Klubu Seniora

- Lyskowo 45, sklep

Liczba pobranych probek wody wyniosta 19 W ramach harmonogramu zatwierdzonego
przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi pobrano 16 probek wody.
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Dodatkowe 3 probki wody stuzyly wykonaniu badan promieniotworczosci wody. Wszystkie probki
zostaly pobrane w ramach kontroli wewnetrznej przez administratora ww. wodociagow.

3.1 Przekroczenia dopuszezalnych wartosci parametréw jakoéci wody
Przeprowadzone badania pobranych probek wody pobranych z wodociggéw publicznych w
Pruszczu, Wielkim Medromierzu i Pile nie wykazaty przekroczen ww. parametrow.

3.2 Post¢gpowanie administracyjne

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi w 2022 r. nie wszczynat postgpowan
administracyjnych wobec administratora wodociagdéw na terenie gminy Gostycyn, z uwagi na brak
przekroczen wartosci parametréw $wiadczacych o jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

3.3 Zgloszone reakceje niepozgdane zwiazane ze spozyciem wody na danym obszarze

Do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi nie wplywaly zgloszenia
dotyczace reakeji niepozadanych u ludnosci zaopatrywanej w wode z wodociagéw publicznych na
terenie gminy Gostycyn.

4. Ocena ryzyka zdrowotnego

Woda przeznaczona do spozycia, pochodzaca z wodociggéw publicznych na terenie gminy
Gostycyn na koniec 2022 roku spetniala wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017r., w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,
poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrow.

Mieszkancy gminy Gostycyn w 2022 r. byli zaopatrywani w wode bezpieczna dla
zdrowia.

Wyk. w3 egz.

Otrzymuja:

1. Adresat —egz. nr |

Do wiadomoséci:

1. Przedsigbiorstwo Ustugowo-Handlowe ,,Kamionka” Sp. z 0.0.
ul. Ustugowa 2
89-520 Gostycyn —egz. nr 2

2. aa —egz.nr3
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